
  
 

 
 

 

 

 

 
Anfragen von interessierten Bürgern veranlassen uns einen Analysenauszug 
(Stand: 08. Aug. 2023) des gemeindlichen Trinkwassers zu veröffentlichen. 

 

Wie Sie aus den einzelnen Werten ersehen können, unterschreitet das 
gelieferte Trinkwasser die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung erheblich. 

 

Sie können auch gerne die Werte unseres Trinkwassers mit den käuflichen 
Mineralwässern vergleichen. Wir müssen keinen Vergleich scheuen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 08321 / 8008-421 
 zur  Verfügung. 

 
 

Parameter Quelle  
Mischwasser 
im Ortsnetz 

Grenzwert nach 
TrinkwV 

Gesamthärte 

(CaCO3) 

     mmol/l    1,8       mmol/l    1,8    

Gesamthärte 9,9   °dH  10,0  °dH  

Karbonathärte 9,9   °dH  10,0  °dH  

Härtebereich II mittel  II mittel  

pH-Wert    7,85  7,93   6,5 - 9,5 

Eisen                                   -  < 0,01mg/l 0,2 mg/l 

Nitrat                                1,5 mg/l  1,5mg/l 50 mg/l 

Nitrit                              <0,01  < 0,01 mg/l 0,5 mg/l 

Fluorid  -   < 0,05 mg/l 1,5 mg/l 

Natrium 0,7 mg/l  0,8 mg/l 200 mg/l 

Kalium < 0,5 mg/l   <0,5 mg/l  

Magnesium           10,9 mg/l  11,1 mg/l  

Calcium 52,6 mg/l  53,3 mg/l  

Natürliches Chlorid  <0,5 mg/l  1,0 mg/l 250 mg/l 

Sulfat <1,0  mg/l    <1,0 mg/l 240 mg/l 

Desinfektion mit 
Chlordioxid 

       < 0,09 mg/l 
 

 < 0,09 mg/l 0,05 – 0,20 mg/l 

 

Eine Information Ihres Wasserwerkes Blaichach. 
 

Martin Wilhelm 
Wassermeister  


